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ABSTRAK 
Dalam proses pembangkit listrik tenaga uap tentunya diperlukan 
air yang dapat digunakan sebagai make-up water yang sesuai agar 
tidak merusak pipa pipa pada proses pemanasan pada boiler dan 
alat pemanasan lainnya. Salah satu cara agar mendapatkan air yang 
sesuai adalah dengan melakukan desalinasi atau pengembunan air 
laut dengan bantuan panas dari api. Pada proses desalinasi 
diperlukan proses pembakaran pada heat exchanger. Pada judul 
tugas akhir ini dibahas mengenai bagaimana mengendalikan 
temperatur pada heat exchanger yang dijaga temperaturnya tidak 
lebih dan tidak kurang pada titik 120 derajat Celsius. Komponen 
penunjang yang digunakan meliputi sensor RTD PT100, actuator 
berupa ball valve yang digerakkan oleh motor servo, 
mikrokontroller berupa Atmega8535, dan visual berupa LCD 16x4 
untuk temperatur dan bukaan valve. Didapatkan juga nilai 
maximum overshoot (Mp) sebesar 2.29%, nilai rise time (Tr) 
sebesar 120 detik, nilai settling time sebesar 120 detik, dan besar 
error steady state (Ess) sebesar 2.17% dan mode kontrol yang 
digunakan berupa Propotional sudah cukup. 
 
 
Kata Kunci: Desalinasi, Heat Exchanger, Servo, Valve 
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In the process of steam power plants, it is necessary that water be 
used as a suitable make-up water so as not to damage the pipe pipes 
in the heating process in the boiler and other heating devices. One 
way to get the appropriate water is to desalinate or condense the 
seawater with the help of heat from the fire. In the desalination 
process required combustion process on heat exchanger. In this 
final project title discussed about how to control the temperature 
on heat exchangers that kept temperature not more and not less at 
point 120 degree Celsius. Supporting components used include 
RTD PT100 sensor, actuator of ball valve driven by servo motor, 
microcontroller form Atmega8535, and visual form of LCD 16x4 
for temperature and valve opening. Maximum overshoot (Mp) of 
2.29%, a rise time value (Tr) of 120 seconds, settling time of 120 
seconds, and steady state (Ess) error of 2.17% and control mode 
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1.1 Latar Belakang 
Air dan energi secara interdependen selalu, dan akan menjadi 
kekuatan pendorong untuk pembangunan di dunia. Keduanya 
secara intrinsik terhubung dan bersama-sama membentuk konsep, 
"perhubungan". Memang benar bahwa air, meskipun energi itu 
sendiri (hidroelektrik, panas bumi, lautan), kebutuhan dan 
bergantung pada energi untuk keseluruhan siklusnya (ekstraksi, 
pengangkutan, purifikasi, desalinasi, distribusi, dan penggunaan 
kembali) seperti halnya energi membutuhkan air. Terutama dalam 
ekstraksi batubara atau minyak, dan konversi selanjutnya menjadi 
listrik. [1] 
Desalinasi termal, sering disebut distilasi, adalah salah satu 
cara paling kuno untuk mengolah air laut dan air payau untuk 
mengubahnya menjadi air yang dapat diminum. Ini didasarkan 
pada prinsip-prinsip mendidih atau penguapan dan kondensasi. Air 
dipanaskan sampai mencapai keadaan penguapan. Garam 
ditinggalkan sementara uap dikondensasi untuk menghasilkan air 
segar. Di zaman modern, energi panas yang dibutuhkan dihasilkan 
dalam generator uap, boiler panas buang atau dengan ekstraksi uap 
tekanan balik dari turbin di pembangkit listrik. Proses desalinasi 
termal yang paling umum seperti multi-stage flash distillation 
(MSF), multi-efek distilasi (MED), evaporasi kompresi uap (VC), 
kogenerasi, desalinasi air matahari. [2]  
Oleh karena itu pada proses desalinasi dibutuhkan penguapan 
yang cukup tinggi agar hasil uap yang di peroleh lebih maksimal 
dan temperatur yang tinggi, maka diperlukan pembakaran pada 
desalinasi, khususnya pada Heat Exchanger. Agar temperature 
pada Heat Exchanger dapat dijaga tetap panas, maka perlu 
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dilakukan pengendalian temperature dengan melakukan kontrol 
pada supply pembakaran di Heat Exchanger. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka 
rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah : 
1. Bagaimana merancang sistem pengendalian temperatur heat 
exchanger berbahan bakar LPG di mini desalination water 
plant? 
2. Bagaimana prosedur dan metode pengendalian suhu pada ruang 
bakar heat exchanger di mini desalination water plant? 
1.3 Tujuan 
Tujuan utama dari rancang bangun alat ini adalah untuk 
memberikan solusi pada rumusan masalah yaitu : 
1. Menghasilkan sebuah sistem Pengendalian temperature burner 
pada mini desalination water plant 
2. Mengetahui proses pengendalian temperature burner pada mini 
desalination water plant 
1.4 Batasan Masalah 
Adapun ruang lingkup dari penelitian tugas akhir ini  yaitu 
untuk membahas mengenai sistem pengendalian temperature Heat 







Gambar 2.1 Diagram skematik teknologi desalinasi yang umum. 
 
Teknologi desalinasi (Gambar 2.1) diklasifikasikan sebagai 
teknologi berbasis panas atau membran. Teknologi desalinasi 
berbasis membran meliputi RO dan elektrodialisis (ED), 
sedangkan teknologi desalinasi termal meliputi MSF, kompresi 
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uap (VC), dan distilasi multithreading (MED). Teknologi RO 
adalah proses penyaringan bertekanan, dimana serat membran 
semi permeabel digunakan untuk membiarkan hanya air yang 
melewatinya (Gambar 2.1). Produk RO adalah air tawar sekaligus 
larutan konsentrat yang tetap berada di sisi membran dengan 
tekanan tinggi. Prosesnya selesai dalam empat tahap: (1) 
pretreatment, (2) pompa bertekanan tinggi, (3) membran, dan (4) 
post-treatment. RO banyak digunakan untuk pengolahan air asin 
dan air laut garam dan dapat diperluas dengan mudah dari tingkat 
rumah sampai skala komersial. [1] 
 
2.2 Heat Exchanger 
Heat Exchanger atau sering kita sebut Alat Penukar 
Panas merupakan alat yang berfungsi untuk memindahkan 
energi panas antara dua atau lebih fluida dan terjadi pada 
temperatur yang berbeda antara fluida, dimana fluida tersebut ada 
yang bertindak sebagai fluida panas (hot fluid) dan yang lain 
bertindak sebagai fluida dingin (cold fluid). 
Heat Exchanger dapat digunakan sebagai pemanas 
(regenerator) maupun sebagai pendingin (recuperator) tergantung 













Gambar 2.2 Desain Heat Exchanger 
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Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas pada 
alat ini baik dari skala kecil, seperti: AC (Air Conditioner) maupun 
skala besar, seperti: Powerplant. Jenis heat Exchanger sangat 
bervariasi dan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa 
tinjauan antara lain: 
a. Proses Perpindahan 
b. Jumlah Fluida Kerja 
c. Desain Konstruksi 
d. Bidang Kontak Perpindahan Panas 
e. Arah Aliran Fluida 
Besarnya laju perpindahan panas atau potensial panasnya 
dihitung dengan menggunakan rumus keseimbangan energi 
dengan persamaan sebagai berikut : 
Qh = mh × cph × (Th1 – Th2)……………………………….............(1) 
Qh = Heat transfer rate of hot side (kw) 
mh = Mass flow rate of the hot fluid (m/s) 
cph = Specific heat of hot fluid (kj / kg k) 
 
Perhitungan aliran dalam tahap ini dapat dihitung dengan 
Teori Heat Exchanger  (alat penukar panas) [2]persamaan sebagai 
berikut : 
Q = U x A x ∆Tm……………………………………………………………………………..(2) 
ΔTm = (Th1–Tc2)–(Th2–Tc1)/ln(Th1–Tc2)/(Th2–Tc1)  
ΔTm = Log mean temperature different (oC) 
Th1 = Inner temperature of hot fluid (oC) 
Tc2 = Outer temperature of cold fluid (oC) 
Th2 = Outer temperature of hot fluid (oC) 
Tc1 = Inner temperature of cold fluid (oC) 
A = Heat Transfer Area (m2) (ft²) 
Q = Heat transfer rate (kJ/h) (Btu\h) 
U = Overall heat transfer coefficient (kJ/h.m².°C) (Btu/h°F) 
 
2.3 Karakteristik Statik 
Karakteristik statik adalah sifat sebuah instrumen yang tidak 
bergantung pada waktu. Beberapa karakteristik statik instrumen 
yang sering digunakan adalah : 
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2.3.1 Range (span) 
Range menyatakan jangkauan pengukuran sebuah insturmen. 
Sedangkan span adalah selisih nilai maksimum dan minimum yang 
dapat diukur oleh alat. Contoh: termometer memiliki range - 0,5 
sampai + 40oC, subdivision 0,1°C, artinya kisaran pengukuran – 
0,5 sampai 40,5°C, skala interval 0,1°C. 
2.3.2 Linieritas 
Pengukuran yang ideal adalah jika hubungan antara input 
pengukuran (nilai sesungguhnya) dengan output pengukuran (nilai 
yang ditunjukkan alat ukur) adalah berbanding lurus, dan 
dinyatakan dalam persamaan garis sebagai berikut: 
Oideal = KI + a...................................................................(3) 







 .......... ......(4) 
a adalah pembuat nol (zero bias) = Omin - KImin 
Jika sebuah instrumen memiliki hubungan input-output tidak 
berupa garis lurus, penyimpangan dari garis lurus tersebut dikenal 
sebagai nonlinieritas. Seringkali nonlinieritas dinyatakan dalam 











  ............................................. .............(5) 
2.3.3 Sensitivitas  
menunjukan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas 
yang diukur. Sensitivitas sering juga dinyatakan dengan bilangan 
yang menunjukan “perubahan keluaran dibandingkan unit 
perubahan  masukan” yaitu O/I. 
 
2.3.4 Histerisis 
Histeresis menunjukkan perbedaan nilai output pembacaan saat 
menggunakan nilai input naik (dari rendah ke tinggi), dengan nilai 
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output pembacaan saat menggunakan nilai input turun (dari tinggi 
ke rendah). Histeresis biasanya dinyatakan dalam histeresis 







   ............................................... .............(6) 
2.4 Kalibrasi 
2.4.1 Analisa Type A , ( Ua ) 
Pada tipe ini biasanya  ditandai dengan adanya dat pengukuran, 
misalnya n kali pengukuran, maka selanjutnya dari data tersebut, 
akan ditemukan  nilai rata-ratanya, standar deviasinya, dan atau 
repeatabilitynya. Bentuk kurva dari tipe ini adalah sebaran Gauss. 




  .................................................................... .............(7) 
dimana  = Standar Deviasi 
2.4.2 Analisa type B, UB  
Jika Alat digital  : Ketidakpastian (u) 
u = (1/2 resolusi ) / 3 ..................................................... ...........(8) 
untuk Alat analog  : Ketidakpastian (u) 
u = Readability / 2 ... ............................................................... .(9) 
2.4.3 Ketidakpastian Kombinasi , Uc 
Selanjutnya dari semua sumber ketidakpastian tersebut diatas harus  
dikombinasikan / digabungkan  untuk memberikan gambaran  
menyeluruh ketidakpstian  dari hasil kalibrasi  tersebut. Rumus 
umum ketidakpastian kombinasi  adalah: 
Uc =   2B
2
a )U()U(  ..................................................(10) 
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Atau secara umum : 
Uc2 = (Ci.Ui)2   ............................................................. .........(11) 
Dimana ci = koefisien sensitifitas  dariketidakpastian ke-I 
2.5 Sistem Pengendalian Temperatur dengan Furnace 
Pada Heat Exchanger, pembakaran sangat diperhatikan pada 
proses ini untuk menjaga kestabilan temperatur yang berada pada 
ruang bakar di dalam heat exchanger. Pada pengendalian 
temperature menggunakan sensor thermocouple tipe K serta 
controller menggunakan Atmega 8535. Mikrokontroller mengolah 
data dari sensor untuk digunakan mengatur actuator pada fuel gas 
burner. Berikut rumus perpindahan panas pada Heat Exchanger 
untuk mencari set point temperatur ruang bakar:  
 
Luas permukaan tubing: 
𝐴 = 2𝜋𝑟𝑙 
A = luas permukaan 
r = jari-jari 
l = tinggi 
 
A = 2 . 3,14 . 0,3125 . 3600 
    = 7065 cm2 
Volume tubing: 
𝑉 =  𝜋𝑟2𝑡 
V = volume 
t = tinggi 
r = jari-jari 
 
V = 3,14 . (0,3125)2 . 3600 
    = 11,04 liter 
Massa = 11,04 kg 
Temperatur: 
𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇 
Q = kalor (Kkal) 
m = massa (kg) 
c = kalor jenis (kal/gr ℃) 
∆𝑇 = perubahan suhu (℃) 
 
Q = 11 . 1026 . (120 – 25) 




Berikut adalah diagram blok sistem pengendalian temperature: 
 
Gambar 2.3 Blok Diagram Sistem Pengendalian Temperatur 
 
2.6 Sensor RTD PT100 
RTD yang merupakan singkatan dari Resistance Temperature 
Detector adalah sensor suhu yang pengukurannya menggunakan 
prinsip perubahan resistansi atau hambatan listrik logam yang 
dipengaruhi oleh perubahan suhu. RTD adalah salah satu sensor 
suhu yang paling banyak digunakan dalam otomatisasi dan proses 
kontrol. Pada tipe elemen wire-wound atau tipe standar, RTD 
terbuat dari kawat yang tahan korosi, yang dililitkan pada bahan 
keramik atau kaca, yang kemudian ditutup dengan selubung probe 
sebagai pelindung. Selubung probe ini biasanya terbuat dari logam 
inconel (logam dari paduan besi, chrom, dan nikel). Inconel dipilih 
sebagai selubung dari RTD karena tahan korosi dan Ketika 
ditempatkan dalam medium cair atau gas, selubung inconel cepat 
dalam mencapai suhu medium tersebut. Antara kawat RTD dan 
selubung juga terdapat keramik (porselen isolator) sebagai 
pencegah hubung pendek antara kawat platina dan selubung 
pelindung. Perhatikan gambar dibawah ini. 
Mikrokontroller 
Atmega 8535 












Gambar 2.4 Komponen penyusun sensor RTD  
 
Ketika suhu elemen RTD meningkat, maka resistansi elemen 
tersebut juga akan meningkat. Dengan kata lain, kenaikan suhu 
logam yang menjadi elemen resistor RTD berbanding lurus dengan 
resistansinya. elemen RTD biasanya ditentukan sesuai dengan 
resistansi mereka dalam ohm pada nol derajat celcius (0⁰ C). 
Spesifikasi RTD yang paling umum adalah 100 Ω (RTD PT100), 
yang berarti bahwa pada suhu 0⁰C, elemen RTD harus 
menunjukkan nilai resistansi 100 Ω. 




Dalam konfigurasi RTD 3 wire ini, kabel “A” dan “B” harus 
memiliki kedekatan atau panjang yang sama. Panjang kabel ini 
sangat berarti karena tujuan dari jembatan wheatstone adalah untuk 
membuat impedansi dari kabel A dan B. Dan kabel C berfungsi 
sebagai pembawa arus yang sangat kecil.  
 
Gambar 2.6 Rangkaian simulasi RTD PT100 pada aplikasi 
Proteus 
 
Dalam prakteknya, arus listrik akan mengalir melalui elemen 
RTD (elemen resistor) yang terletak pada tempat atau daerah yang 
mana suhunya akan diukur. Nilai resistansi dari RTD kemudian 
akan diukur oleh instrumen alat ukur, yang kemudian memberikan 
hasil bacaan dalam suhu yang tepat, pembacaan suhu ini 
didasarkan pada karakteristik resistansi yang diketahui dari RTD 
. 
2.7 Mikrokontroller ATmega 8535 
Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang 
mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan 
program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus, 
cara kerja mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis 
data. Mikrokontroler adalah sebuah komputer didalam chip 
yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik. 
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Mikrokontroler itu sejenis mikroprosesor yang menekankan 
efisiensi dan efektifitas biaya. Secara harfiahnya adalah 
"pengendali kecil" dimana sebuah sistem elektronik yang 
sebelumnya banyak memerlukan komponen-komponen 
pendukung seperti IC TTL dan CMOS dapat direduksi / 
diperkecil dan akhirnya terpusat serta dikendalikan oleh 
mikrokontroler ini.  
Gambar 2.7 Mikrokontroller ATmega8535 dan 
konfigurasinya [3] 
2.8 Motor Servo 
Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar 
(motor) yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik 
loop tertutup (servo), sehingga dapat di set-up atau di atur 
untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros 
output motor untuk menggerakan valve. Motor servo terdiri 
dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol dan 
potensiometer. Potensiometer berfungsi untuk menentukan 
batas sudut dari putaran servo. Sedangkan sudut dari sumbu 
motor servodiatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim 










Gambar 2.8 Komponen Motor Servo 
 
Berat  : 13.4g 
Ukuran  : 22.8 x 12.2 x 28.5mm 
Stall torque : 1.8 kg-cm (4.8V DC); 2.2 kg-cm (6V DC) 
Speed  : 0.1 sec/60 (4.8V DC); 0.08 sec/60 (6V DC) 
Tegangan : 4.8-6V DC 
Gear  : metal gear 
Panjang kabel : 15cm 
 
2.9 Motor DC 
 
Gambar 2.9 Motor DC 
 
Motor Listrik DC atau DC Motor ini menghasilkan 
sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah 
RPM (Revolutions per minute) dan dapat dibuat berputar searah 
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jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam apabila polaritas 
listrik yang diberikan pada Motor DC tersebut dibalikan. Motor 
Listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran rpm dan bentuk. 
Kebanyakan Motor Listrik DC memberikan kecepatan rotasi  
sekitar 3000 rpm hingga 8000 rpm dengan tegangan operasional 
dari 1,5V hingga 24V. Apabile tegangan yang diberikan ke Motor 
Listrik DC lebih rendah dari tegangan operasionalnya maka akan 
dapat memperlambat rotasi motor DC tersebut sedangkan tegangan 
yang lebih tinggi dari tegangan operasional akan membuat rotasi 
motor DC menjadi lebih cepat. Namun ketika tegangan yang 
diberikan ke Motor DC tersebut turun menjadi dibawah 50% dari 
tegangan operasional yang ditentukan maka Motor DC tersebut 


















 Adapun metodologi penelitian pada judul tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
3.1 Flow chart Diagram Alir Pembuatan Alat 
Pada sub bab ini dijelaskan mengenai prosedur tahapan dalam 
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pada Heat Exchanger 
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Gambar 3.1 Flowchart Pengerjaan Tugas Akhir 
 
Adapun keterangan gambar 3.1 mengenai diagram diatas 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
a. Studi Literatur 
Dilakukan kajian terhadap metode-metode, konsep, atau teori 
yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, baik yang 
A B D 
Apakah Sensor RTD 
dapat membaca variable 
dan mencapai akurasi >95 
% 
Pemasangan Sensor dan Pengujian Alat 
pada Heat Exchanger 
C 
Ya 






bersumber dari jurnal, laporan penelitian, maupun buku-buku 
yang memiliki bahasan yang sesuai dengan tema penelitian. 
b. Perancangan Sistem Pengendalian Temperatur 
Dilakukan perancangan sistem pengendalian temperature 
pada ruang pembakaran di Heat Exchanger. Perancangan 
dilakukan dengan membuat diagram blok alir pada proses 
tersebut, desain PnID (Piping and Instrument Diagram), 
desain 3D mekanik, serta desain wiring pada alat. 
c. Kompnen Sistem Pengendalian Temperatur 
Dilakukan kajian terhadap komponen pada sistem 
pengendalian temperature pada ruang pembakaran di Heat 
Exchanger. Komponen dapat berupa seperti sensor, controller, 
actuator serta safety element pada pengendalian temperatur 
pembakaran. 
d. Pembuatan Alat Pembakaran Pada Heat Exchanger 
Dilakukan pembuatan serta pemasangan equipment alat 
pembakaran pada heat exchanger seperti heat exchanger, 
kompor, pemantik, dan supply gas LPG. 
e. Kalibrasi Sensor Temperatur Pembakaran 
Dilakukan kalibrasi sensor temperatur untuk membandingkan 
pembacaan nilai alat ukur standar dengan alat ukur yang di uji 
agar sensor dapat mencapai tingkat akurasi yang dibutuhkan 
f. Pemasangan Sensor dan Pengujian Alat pada Heat 
Exchanger 
Dilakukan integrasi antara sensor yang sudah dikalibrasi 
dengan komponen alat heat exchanger untuk pengambilan 
data pada plan Desalinasi. 
g. Analisis Kinerja Sistem Pengendalian Temperatur 
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja dari 






3.2 Metodologi Pengerjaan 
Pada perancangan tugas akhir ini dilakukan sistem 
pengendalian temperatur pada Heat Exchanger dimana proses 
pembakaran pada Heat Exchanger terjadi secara terus – menerus 












Gambar 3.2 Block Flow Diagram Sistem Pengendalian 
Temperatur pada Heat Exchanger 
 
Pada gambar diatas merupakan proses pembakaran pada Heat 
Exchanger yang berawal dari LPG yang sebagai supply Gas 
pembakaran, kemudian Gas dibakar pada furnace / kompor pada 
Desalination Plant sehingga mengeluarkan api yang membakar 
pada Heat Exchanger. Kemudian panas dari api furnace digunakan 
untuk menaikkan suhu pada Heat Exchanger sampai set point 
120⁰C 
 
3.3 Studi Literatur 
Pada tugas akhir ini dirancang sistem pengendalian 
temperatur Heat Exchanger. Pada sistem pengendalian temperatur 
ini ada variable proses yang dikendalikan yaitu temperatur pada 































































Pada gambar 3.3 merupakan P&ID dari Desalination, pada 
gambar tersebut sistem pengendalian temperatur heat exchanger 
terdapat pada gambar yang ditandai kotak merah. Pemanasan pada 
heat exchanger harus mencapai set point sebesar 215⁰C agar proses 
pertukaran panas menjadi maksimal. Perancangan sistem 
pengendalian temperatur ini terdapat beberapa proses yaitu 
perancangan sensing element. Komponen sensing element ini 
menggunakan sensor RTD baut tipe PT100. Pemrosesan sinyal 
menggunakan mirkrokontroller Atmega 8535 serta dimanipulasi 
dalam putaran motor servo. Berikut ini blok diagram sistem 
pengendalian temperatur: 
Gambar 3.4 Blok Diagram Sistem Pengendalian Temperatur 
 
Dari diagram blok diatas suhu pada Heat Exchanger di deteksi 
oleh sensor RTD PT100 karena output dari sensor RTD sudah 
berupa sinyal ADC maka tidak dibutuhkan pengondisial sinyal, 
kemudian akan diproses oleh elemen pemrosesan sinyal 
menggunakan mikrokontroller Atmega8535 menggerakkan 
actuator berupa motor servo untuk membuka output gas. 
 
3.4 Perancangan Mekanik dan Elektrik 
Pembuatan mekanik dan elektrik untuk sistem pengendalian 
temperatur ini terdapat perancangan pada rangkaian sensing 
element, perancangan pada mikrokontroller Atmega8535, dan 
menggerakkan actuator motor servo. Berikut ini merupakan 











3.4.1 Perancangan Elektrik 
Perancangan Elektrik ini merupakan pembahasan dari 
bagaimana perancangan elektrik hingga menjadi sebuah kontrol 
panel yang akan diguakan untuk sistem pengendalian Temperatur 
pembakaran pada burner Heat Exchanger. Berikut gambar diagram 
blok rangkaian elektrik yang akan digunakan pada pengendalian 















Gambar 3.5 Diagram Blok rangkaian elektrik 
 
 Berikut adalah komponen penyusun hardware elektrik 
yang akan dijelaskan pada setiap sub point. 
 
3.4.2 Sensor temperatur 
Dalam perancangan tugas akhir ini, sensor yang digunakan 
berupa RTD tipe PT100. Sensor diletakkan di Heat Exchanger 
yang merupakan hasil pertukaran panas antara ruang pembakar 
dengan produk yang berada di dalam pipa Heat Exchanger. 
Digunakan sensor RTD dikarenakan suhu yang dihasilkan dapat 













Gambar 3.5 Diagram blok sensor 
3.4.3 Aktuator Motor Operating Valve  
Pada final control element digunakan sebuah motor 
operating valve  yang digunakan untuk mengatur Suplai Gas LPG 
di furnace Heat Exchanger. Pada motor operating valve diberikan 
nilai pulse of modulation sebesar 100ms dan untuk menutup secara 
penuh diberikan nilai pulse of modulation sebesar 40ms. Sehingga 
untuk bentuk diagram blok motor operating valve perancangannya 







Gambar 3.6 Diagram blok motor operating valve 
 
3.4.4 Microcontroller Atmega8535 
Pada perancangan ini menggunakan controller berupa 
minimum system Atmega8535 sebagai controller utama, berikut 






Pulsa PWM Motor Servo Valve 














Gambar 3.7 Mikrokontroller Atmega 8535  
 
3.4.5 Power Supply 
Power Supply merupakan komponen utama yang 
bertindak sebagai suber atau catu daya. Power Supply yang 
digunakan bertegangan 5VDC 3A sebagai supply actuator dan 
mikrokontroller. Berikut gambar power supply yang akan 
digunakan pada plan. 
 
3.5 Kalibrasi Sensor Temperatur Burner 
Kalibrasi  sensor RTD PT 100 dilakukan dengan cara memanaskan 
air dengan heater hingga suhu 90 derajat Celsius  kemudian diambil 
data kenaikan suhu setiap 5 derajat Celsius. Pengujian ini juga 
dilakukan pembacaan turun guna menentukan karakteristik static 
dari sensor yang digunakan. 
 Koreksi 
𝐾𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 = 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 − 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑑(3.5) 
 Rata rata koreksi 






 Ketidakpasitian Tipe A (𝑈𝑎1) 




 Standart Deviasi 




 Nilai Ketidakpastian Regresi (Ua2) 




 Nilai SSR 
𝑆𝑆𝑅 = 𝑎 + (𝑏 𝑥 𝑡𝑖) ...............................................(3.10) 
𝑎 =  𝑦?̅? − (𝑏 𝑥 𝑡?̅?)...................................................(3.11) 
𝑏 =  
𝑛 .∑ 𝑡𝑖𝑦𝑖− ∑ 𝑦 . ∑ 𝑡𝑖
𝑛 .  ∑ 𝑡𝑖
2− (∑ 𝑡𝑖)2
 ..............................................(3.12) 
 ketidakpastian alat standar termometer (UB2) 




















BBAAI UUUU  ........................(3.15) 
 Nilai Veff 








 Ketidakpastian Berulang 




3.6 Mengetahui Karakteristik Statik alat ukur 








 .......................................................................... (3.21) 
 Akurasi : 
𝐴 = 1 − |
𝑌𝑛−𝑋𝑛
𝑌𝑛
| x100% ................................................. (3.22) 
dengan Yn = Pembacaan standar  dan Xn = Pembacaan alat  
 Error : 
𝑒 = 1 − 𝐴 .......................................................... (3.23) 
 Histerisis 





 ...................................................... (3.25) 
 Nilai O ideal 
𝑂𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝐾𝐼 + 𝑎.................................................... (3.26) 
Dengan nilai a adalah 
𝑎 = 𝑂𝑚𝑖𝑛 − 𝐾𝐼𝑚𝑖𝑛 






























ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bab 4 ini akan dijelaskan tentang pengujian alat dan 
sekaligus dilakukan analisis dari data yang telah diperoleh. 
Pengujian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan 
hasil yang didapatkan dari alat yang telah di buat. Berikut 
merupakan gambar miniplant Desalinasi. 
 
 
Gambar 4.1 Miniplant Desalination Water 
 
4.1 Pengujian Sensor RTD  
Uji sensor RTD dilakukan dengan cara membandingkan 
RTD Pt 100 dengan thermometer air raksa. Dilakukan pengujian 
kedua alat ukur dengan cara memasukkan kedua alat ukur kedalam 
heater listrik yang telah diisi air. Kemudian dilakukan pengukuran 
setiap 30 detik sekali, pada tabel 4.1 didapatkan 20 data 
pengukuran yang telah dihasilkan 












1 30 28.9 0.96333333 
2 35 33.6 0.96 
3 40 38.2 0.955 
4 45 44.5 0.98888889 
5 50 49.2 0.984 
6 55 53.9 0.98 
7 60 58.6 0.97666667 
8 65 64.8 0.99692308 
9 70 69.5 0.99285714 
10 75 74.2 0.98933333 
11 80 78.9 0.98625 
12 85 83.6 0.98352941 
13 90 88.2 0.98 
14 95 92.9 0.97789474 








1 95 92.9 0.97052632 
2 90 88.2 0.98 
3 85 83.6 0.98352941 
4 80 78.9 0.98625 
5 75 74.2 0.98933333 
6 70 69.5 0.99285714 
7 65 64.8 0.99692308 
8 60 58.6 0.97666667 
9 55 53.9 0.98 
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10 50 50.7 1.014 
11 45 44.5 0.98888889 
12 40 39.8 0.995 
13 35 35.1 1.00285714 
14 30 30.4 1.01333333 
Rata - Rata 0.99072609 
  
 Table diatas merupakan hasil uji sensor RTD PT100 dengan 
kalibrator. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai alat 
ukur yang dibaca sensor dengan nilai ukur yang dibaca alat standar 


































Gambar 4.3 Grafik Uji Sensor Temperatur Turun 
 
 Pada grafik Uji sensor dapat dilihat perbandingan antara 
sensor RTD PT100 dengan thermometer air raksa, dari grafik 
tersebut pembacaan alat ukur mendekati nilai standar yang 
ditunjukan pada pembacaan standart. Kemudian data yang 
diperoleh dihitung  Pengujian alat ukur ini bertujuan untuk 
mengetahui besar ketidakpastian alat ukur yang dibuat, sehingga 
dengan mengetahui hal tersebut bisa pula diketahui nilai 
ketidakpastian pengukuran (UA1). Akan tetapi, sebelum 
menghitung nilai ketidakpastian dari alat ukur tersebut, maka perlu 
dketahui terlebih dahulu standard deviasi (𝛿) dari pengukuran 































a. Ketidakpasitian Tipe A (𝑈𝑎1) 
Untuk mencari nilai ketidakpastian tipe A (𝑈𝑎1) pertama mencari 
standar deviasi (𝜎) dari pembacaan alat ukur yakni jumlah dari 
nilai koreksi dibagi dengan (n-1), dimana n adalah jumlah data atau 
titik pengujian (dapat dilihat pada persamaan 3.7) sehingga 
didapatkan  
(𝑈𝑎1)     =  0.9887892  
b. Nilai Ketidakpastian Regresi (Ua2) 
Sesuai persamaan 3.9 didapat niali Ua2 
𝑈𝑎2 = 5.00422513 
c. Nilai ketidakpastian tipe B 
Pada ketidakpastian tipe B ini terdapat 2 parameter 
ketidakpastian, yaitu ketidakpastian Resolusi (UB1) dan 
ketidakpastian alat standar termometer (UB2). Berikut ini adalah 
perhitungan ketidakpastian tipe B sesuai persamaan 3.13 dan 3.14 
UB1  = 0.002886751   
UB2  = 
𝑎
𝑘
 ,  
dikarenakan pada alat standar terdapat sertifikat kalibrasinya maka 
nilai a (ketidakpastian sertifikat kalibrasi) dianggap mendekati 0, 
dan nilai faktor cakupan dianggap 2,0. Sehingga hasil : UB2  = 0 
d. Nilai ketidakpastian kombinasi Uc : 
Didapatkan nilai kombinasi Uc sesuai persamaan 3.15 
= 5.117334084 
Dengan kondisi V atau derajat kebebasan dari kedua tipe 
ketidakpastian, sebagai berikut : 
V = n-1, sehingga : 
V1 = 4; V2 = 4; V3 = ∞; 













Veff = 46.36308798, sehingga jika dibulatkan menjadi 16, dimana 
pada table T-student menghasilkan nilai k (faktor koreksi) sebesar 
2.67 
Oleh karena itu, hasil nilai ketidakpastian berulang dapat 
diketahui menggunakan persamaan 3.20 sebesar : 
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%𝑈𝑒𝑥𝑝 = 13.79% 
Sehingga berdasarkan perhitungan ketidakpastian diperluas 
diatas, menghasilkan nilai ketidakpastian alat sebesar ±0.207 
dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel T-Student. Nilai 
ketidakpastian tersebut akan menjadi acuan untuk pembacaan alat 
ukur selama alat ukut tersebut digunakan 
 
4.1.1 Karakteristik Statis Sensor RTD PT100 
 Karakteristik statik adalah karakteristik yang harus 
diperhatikan apabila alat tersebut  digunakan untuk mengukur 
suatu kondisi yang tidak berubah karena waktu atau hanya berubah 
secara  lambat laun. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan untuk 
mengetahui nilai karakteristik dari sensor RTD PT100 diantaranya 
sebagai berikut : 
 
a. Sensitivitas (dari data pengujian alat) 
Sesuai dengan persamaan 3.21 didapatkan nilai sensitivitas 
dari alat ukur adalah : 0.94 
b. Akurasi 
Sesuai dengan persamaan 3.22 didapatkan nilai akurasi dari 
alat ukur adalah : 96% 
c. Error 
Sesuai dengan persamaan 3.23 didapatkan nilai error dari 
alat ukur adalah : 4% 
d. Histerisis 
Dari persamaan 3.24 didapat nilai histerisis sebagai berikut: 
% 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠 =  4.7% 
 
Sehingga diperoleh nilai karakteristik statik dari sensor RTD Pt 
100 diantaranya : 
a. Range    : 30 – 95 oC 
b. Span   : 4.7 oC 
c. Resolusi  : 0.01 
d. Sensitifivitas (K) : 0.94oC  
e. % maksHisterisis : 4.7% 
f. Akurasi   : 96% 
g. Kesalahan (error) : 4% 
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4.1.2 Data hasil percobaan alat 
Dari hasil percobaan alat yang telah dilakukan, didapatkan hasil 
data sebagai berikut: 
 
Respon actuator terhadap pembacaan sensor, dimana respon 
actuator diatur dalam 3 kondisi, yaitu bukaan 100 % , 75% , dan 
25%. 
Tabel 4.2 Respon Aktuator 
No Pembacaan Sensor (◦C) Aksi Bukaan actuator (%) 
1 25 - 100 100 
2 100-120 75 
3 >120 25 
 
Berdasarkan data yang didapatkan yaitu respon actuator terhadap 
sensor, dapat dibuat grafik hubungan antara sensor dan actuator 
sebagai berikut:  
Gambar 4. 4 Grafik Respon Aktuator 
Pada data respon actuator dapat diketahui bahwa kerja actuator 
























temperatur heat exchanger  25 – 100 ◦C. Ketika suhu temperatur 
heat exchanger berada 100 - 120 ◦C maka valve akan membuka 
75%.  Ketika suhu diatas 120 ◦C maka valve akan membuka 
sebanyak 25% 
 
 Data Respon sistem terhadap waktu 
Berdasarkan data yang diperoleh telah dilampirkan di 
lampiran F didapatkan grafik respon sistem terhadap waktu mulai 
dari start up plan hingga nilai set point tercapai yaitu pada titik 
120◦C. Berikut grafik respon sistem dapat dilihat pada gambar 4.5 
 
 
Gambar 4. 5 Grafik respon sistem 
Dari Grafik Respon Time dapat dilihat respon diatas mulai 
dititik 29˚C. Respon pembacaan temperatur cepat naiknya 
dikarenakan valve pada gas input menuju kompor membuka 100% 
untuk mengejar setpoint 120˚C. Pada titik 120˚C Respon 























Untuk mencapai dari awal sampai mencapai set point 120º C 
(settling time) diperlukan waktu 1.2 menit.  
a. Maximum Overshoot (Mp) 
𝑀𝑝 =  
𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑆𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑥 100%          (4.1) 
𝑀𝑝 =  
138.17−120
120
𝑥 100%  
𝑀𝑝 =   2.29 % 
b. Settling Time (Ts) 
𝑇𝑠 = 2% 𝑥 𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡           (4.2) 
𝑇𝑠 = 0.02 𝑥 120 
𝑇𝑠 = 2.4 
120 − 2.4 = 117.6𝑜𝐶. Jika ditarik garis terhadap waktu, maka Ts 
menunjukkan waktu ke 120s. 
c. Error Steady State (Ess) 
𝐸𝑠𝑠 = 2% 𝑥 𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡           (4.3) 
𝐸𝑠𝑠 = 0.02 𝑥 120 
𝐸𝑠𝑠 = 2.4 
120 − 2.4 = 117.6 
120 + 2.4 = 124.4 
𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛
 𝑥 100%           (4.4) 
138.17−120,4
120.4
 𝑥 100% =  2.17 % 
Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, diperoleh nilai 
Maximum Overshoot (Mp) sebesar 2.29% , nilai Rise time (Tr) 
sebesar  120 detik, nilai Settling time sebesar 120 detik, dan 
besarnya Error Steady State (Ess) sebesar 2.17 %. Dari hasil 




Sensor pengendalian temperatur heat exchanger pada mini 
desalination water plant ini dirancang menggunakan sensor RTD 
PT100. Selain range pembacaan yang tinggi, jenis RTD ini banyak 
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digunakan karena mudah didapat dibandingkan tipe yang lain. 
RTD yang digunakan pada tugas akhir ini juga telah diuji dan telah 
memenuhi kriteria standart yang dapat dilihat pada data diatas. 
Pemasangan Sensor RTD pada heat exchanger dilakukan 
mendekati tubing di dalam heat exchanger. Hal ini bertujuan untuk 



















Gambar 4.6 Pemasangan Sensor Suhu 
 Gambar diatas merupakan hasil dari pemasangan RTD 
yang diletakkan di HE. Dari data percobaan yang telah dilakukan 
dapat diketahui kenaikan suhu dari HE ketika api sudah menyala 
pada heat exchanger. 
Sesuai dengan data yang telah diperoleh dari pengambilan 
data diatas dapat diketahui bahwa respon sistem pengendalian 
temperature Heat Exchanger pada plant ini memerlukan waktu 
37 
steady state sekitar 140 detik sejak plant dinyalakan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pergerakan dari suhu Heat Exchanger akan 
mencapai nilai puncaknya (maximum overshoot) untuk kemudian 
turun menjadi steady state. Hal ini dikarenakan proses pemanasan 
Heat Exchanger memerlukan waktu tertentu untuk proses 
mencapai suhu yang tinggi sehingga diperlukan waktu oleh sistem 



















































Pada bab terakhir ini merupakan pengambilan kesimpulan 
dari semua hasil data yang di dapat dan telah dianalisis 
sebagaimana telah di jelaskan pada proses perancangan hingga 
menjadi alat yang siap di running untuk dianalisis responya dan 
saran yang diberikan untuk menyempurnakan alat ini. 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari semua hasil pengujian dan analisis data yang 
telah di bahas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Pengendalian temperature pada heat exchanger sangat 
diperlukan untuk proses pertukaran panas mengingat semakin 
lama proses pembakaran maka panas pada heat exchanger 
semakin tinggi. 
2. Dari data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa waktu 
untuk system mencapai steady state adalah 30 menit 
3. Meskipun telah mencapai steady state, pada system ini masih 




Sistem yang sudah dirancang sudah bisa memenuhi target namun 
ada beberapa hal yang masih menjadi kekurangan pada plant yaitu:  
1. Pengerjaan alat lebih diperhatikan guna memperlancar 
pembuatan alat sesuai target. 
2. Grounding pada alat sebaiknya dipasang agar tidak membuat 




3. Pemantik pada kompor sebaiknya tidak menempel pada 
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// Alphanumeric LCD functions 
#include <alcd.h> 
 
// Declare your global variables here 
 
// Voltage Reference: AREF pin 
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | 
(0<<ADLAR)) 
 
// Read the AD conversion result 
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) 
{ 
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE; 
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage 
delay_us(10); 
// Start the AD conversion 
ADCSRA|=(1<<ADSC); 
// Wait for the AD conversion to complete 


















// Declare your local variables here 
 
// Input/Output Ports initialization 
// Port A initialization 
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In 
Bit1=In Bit0=In  
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | 
(0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); 
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T 
Bit0=T  
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | 
(0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) 
| (0<<PORTA0); 
 
// Port B initialization 
// Function: Bit7=Out Bit6=In Bit5=Out Bit4=Out Bit3=In 





DDRB=(1<<DDB7) | (0<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | 
(0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); 
// State: Bit7=0 Bit6=T Bit5=0 Bit4=0 Bit3=T Bit2=T Bit1=T 
Bit0=T  
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | 
(0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) 
| (0<<PORTB0); 
 
// Port C initialization 
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In 
Bit1=In Bit0=In  
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | 
(0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0); 
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T 
Bit0=T  
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | 
(0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) 
| (0<<PORTC0); 
 
// Port D initialization 
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In 
Bit1=Out Bit0=Out  
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | 
(0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0); 
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=0 
Bit0=0  
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | 





// Timer/Counter 0 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer 0 Stopped 
// Mode: Normal top=0xFF 
// OC0 output: Disconnected 
TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | 




// Timer/Counter 1 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer1 Stopped 
// Mode: Normal top=0xFFFF 
// OC1A output: Disconnected 
// OC1B output: Disconnected 
// Noise Canceler: Off 
// Input Capture on Falling Edge 
// Timer1 Overflow Interrupt: Off 
// Input Capture Interrupt: Off 
// Compare A Match Interrupt: Off 
// Compare B Match Interrupt: Off 
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | 
(0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10); 
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | 














// Timer/Counter 2 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer2 Stopped 
// Mode: Normal top=0xFF 
// OC2 output: Disconnected 
ASSR=0<<AS2; 
TCCR2=(0<<WGM20) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | 




// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | 
(0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | 
(0<<TOIE0); 
 
// External Interrupt(s) initialization 
// INT0: Off 
// INT1: Off 
// INT2: Off 
MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00); 
MCUCSR=(0<<ISC2); 
 
// USART initialization 
 
 
// USART disabled 
UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | 
(0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | 
(0<<TXB8); 
 
// Analog Comparator initialization 
// Analog Comparator: Off 
// The Analog Comparator's positive input is 
// connected to the AIN0 pin 
// The Analog Comparator's negative input is 
// connected to the AIN1 pin 
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | 
(0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); 
 
// ADC initialization 
// ADC Clock frequency: 1000.000 kHz 
// ADC Voltage Reference: AREF pin 
// ADC High Speed Mode: Off 
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped 
ADMUX=ADC_VREF_TYPE; 
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | 
(0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | 
(0<<ADPS0); 
SFIOR=(1<<ADHSM) | (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | 
(0<<ADTS0); 
 
// SPI initialization 
// SPI Type: Master 
// SPI Clock Rate: 4000.000 kHz 
// SPI Clock Phase: Cycle Start 





// SPI Data Order: MSB First 
SPCR=(0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | 
(0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0); 
SPSR=(0<<SPI2X); 
 
// TWI initialization 
// TWI disabled 
TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | 
(0<<TWEN) | (0<<TWIE); 
 
// Alphanumeric LCD initialization 
// Connections are specified in the 
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD 
menu: 
// RS - PORTC Bit 0 
// RD - PORTC Bit 1 
// EN - PORTC Bit 2 
// D4 - PORTC Bit 4 
// D5 - PORTC Bit 5 
// D6 - PORTC Bit 6 
// D7 - PORTC Bit 7 




      { 
      in = read_adc(0);        
       vin = in * (5.0/1024.0);  
       out = ((323*5.0)-(323*vin));    // RUMUS ADC KE SUHU  
 
 
       out2 = (out/vin);  
       temp = (out-401);  
        lcd_clear();                    
       lcd_gotoxy(0,0); 
      lcd_putsf("T.BR=");             
       lcd_gotoxy(6,0);  
       ftoa(temp,2,lcd);        
      lcd_puts(lcd);     
       lcd_putsf("C"); 
       lcd_gotoxy(0,1); 
       lcd_putsf("Valve"); 
       if(temp <= 215){ 
     lcd_gotoxy(6,1); 
     lcd_putsf("100 %"); 
     PORTD.1 =1; 
     delay_us(80); 
     PORTD.1 =0; 
     delay_ms(5); 
     } 
     if(temp >= 215){ 
     lcd_gotoxy(6,1); 
     lcd_putsf("50 %"); 
     PORTD.1 = 1; 
     delay_us(20); 
     PORTD.1 = 0; 
     delay_ms(5); 



















































Datasheet Servo MG996R 
 
This High-Torque MG996R Digital Servo features metal gearing 
resulting in extra high 10kg  stalling torque in a tiny package. The 
MG996R is es sentially an upgraded version of the  famous 
MG995 servo, and features upgraded shock-pro ofing and a 
redesigned PCB and IC control system that make it much more 
accurate than its predecessor. The gearing and motor  have also 
been upgraded to improve dead bandwith an d centering. The unit 
comes complete with 30cm wire and 3 pin 'S' type female header 
connector that fits most receivers, including  Futaba, JR, GWS, 
Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, Spektrum and 
Hitec. This high-torque standard servo can rotate approximately 
120 degrees (60 in each direction). You can use any servo code, 
hardware or library to control these servos, so it's great for 
beginners who want to make stuff move without building a motor 
controller with feedback & gear box, especially since it will fit in 
 
 
small places. The MG996R Metal Gear Servo also comes with a 
selection of arms and hardware to get you set up nice and fast!  
Specifications  
 
Weight: 55 g  
Dimension: 40.7 x 19.7 x 42.9 mm approx.  
Stall torque: 9.4 kgf cm (4.8 V ), 11 kgfcm (6 V)  
Operating speed: 0.17 s/60º (4.8 V), 0.14 s/60º (6 V)  
Operating voltage: 4.8 V a 7.2 V 
Running Current 500 mA  
Stall Current 2.5 A (6V)  
Dead band width: 5 μs 
Stable and shock proof double ball bearing design 
Temperature range: 0 ºC –4.8 V a 7.2 V 900 mA (6V)  






















Datasheet RTD PT100 
Lampiran E 
Berdasarkan lampiran 





Sensor ( ) 
1 0 27.13 
2 2 132.17 
3 4 129.16 
4 6 125.19 
5 8 124.12 
6 10 126.29 
7 12 126.5 
8 14 129.3 
9 16 125.27 
10 18 122.22 
11 20 123.21 
12 22 123.15 
13 24 122.12 
14 26 124.6 
15 28 123.31 
16 30 124.3 
17 32 123.23 
18 34 124.25 
19 36 123.3 
20 38 123.11 
21 40 123.33 
22 42 123.6 
23 44 123.26 
24 46 124.06 
25 48 123.4 
26 50 123.32 
27 52 123.31 
28 54 124.14 
29 56 122.3 
30 58 123.1 
31 60 120.4 
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